
RR

RRRR

RR

1,01  

RR RR

B/H 1,20/0,40

T30 rs

BW

46.3544.97

T30 rs

BW

21.02

15,20 Meter

23,10 Meter

Abweichung 3.1: Brandabschnitte > 40 Meter Abweichung 3.1: Brandabschnitte > 40 Meter
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Rezeption

Lobby

PuMi

Personal

Büro

Apartment 13 Apartment 12 Apartment 11 Apartment 10 Apartment 9 Apartment 8 Apartment 7 Apartment 6

Apartment  5 Apartment  4 Apartment   3 Apartment  2 Apartment  1

Apartment 16Apartment 15Apartment 14 Apartment 17 Apartment 18 Apartment 19 Apartment 20 Apartment 21 Apartment 22 Apartment 23 Apartment 24 Apartment 25 Apartment 26

T30 rs

Abweichung 4.1: Türen zu Beherbergunsräumen in dts

Visualisierung zum
Brandschutznachweis

1. Obergeschoss

Bauherr:

Ing.-Büro für 
Architektur und Brandschutz

Jan Pöschl

Orleansstraße 13
12167 Berlin

Entwurfsverfasser:

Wunderlich
Architekten- und 

Ingenieurgesellschaft Berlin mbH

Markt 4
13597 Berlin

Fachplanung für baulichen Brandschutz:

EIS 1 & 2
Neubau: Hochhaus, Riegel

und Tiefgaragen

Eiswerderstraße 12
13585 Berlin

Projekt: Zeichung:

Covivio
Development GmbH

Lietzenburger Straße 90
10719 Berlin

LPH 4

Raumabschließende Bauteile:

Treppenraum, Ausgang ins Freie, BauO Bln §35feuerbeständig (F90)

feuerhemmend (F30)

Rettungswege:

notwendiger Flur, BauO Bln §36

Schleuse entspr. §12 GarVO
feuerbeständig, mech. belastbar (F90+m)
Bauart Brandwand (BaBW)

feuerbeständig, mech. belastbar (F90+m)
Brandwand (BW) 

Vorraum entspr. MHHR 6.1.1.4

Stand: 30.05.2022

A3   ohne Maßstab

Bauteil in nbr

Öffnung zur Rauchableitung

Löschwasserennahmestelle / nass

Lüftungsöffnung entspr. GarVO §15 (3)

Sicherheitstechnik:

Auslösung der Öffnung zur Rauchabl.

Löschwasserennahmestelle / trockenT30 rs feuerhemmende Rauchschutztür

T90 s feuerbeständige Brandschutztür 

Rauchschutztürrs

Öffnungsabschlüsse / Türen:

T90 rs feuerbeständige Brandschutztür, rauchdicht

dicht & selbstschließende Türdts


