KalteauBeneinheit Penthouse im STG
(fiir 3 Stk. Innengerite)

Fabrikat: Mitsubishi

Typ: MXZ-3F68VF3

Abm. BxHxL: 840x330x710

V = 2526 m3/h

Gewicht: 58 kg

>

KalteauBeneiheit Penthouse im STG
(fiir 2 Stk. Innengerite)

Fabrikat: Mitsubishi

Typ: MXZ-2F53VF3

Abm. BxHxL: 800x285x550

V =1974 m3/h

Gewicht: 37 kg

Legende Haustechnik

Schmutzwasser

Kondensatleitung (mit Gefalle)

Kaltemittelleitung Riicklauf (6/10mm)

Kaltemittelleitung Vorlauf (6/10mm)

_____ Steuerleitung

KalteauBeneinheit

Wandgerat

b

pey Kugelhahn

% Raumregler mit

Fernbedienung

PLANBEZEICHNUNG ‘ LPH ‘ GEWERK

‘ BAUTEIL ‘ PLANART.

‘ DEFINITION ‘ PLAN NR. ‘ STATUS ‘ INDEX

EIS2 _3 _HH _HH _HS _STG  _2202 _F _0
PLANINHALT PHASE
Schema Kaélte - Hochhaus ENTWURFSPLANUNG

n
- B % E | O VO Y
RIEGEL / BOARDINGHAUS HOCHHAUS

PROJEKT

Neubau Hochhaus + Riegel
Eiswerderstralle 12
13585 Berlin-Spandau

N

Covivio Development GmbH

Lietzenburger Stral’e 90
10719 BERLIN

BAUHERR

COVIVIO

Markt 4, 13597 Berlin
Tel. 030 314920 -0
mail@wunderlich-architekten.com

PLANUNG

Wunderlich Architekten- und Ingenieurgesellschaft Berlin GmbH

W

WUNDERLICH
ARCHITEKTEN

ARCHITEKT

STATIK/ EneV

Brandschutz

Bayreuther StralRe 8, D-10787 Berlin
Tel. +49 (0)030 787 75 3-0
Fax: +49 (0)030 787 81 91

HAUSTECHNIK

RTW Ingenieurgesellschaft fir Haustechnik GmbH

mail@rtw-berlin.de
www.rtw-berlin.de

RTW

INGENIEURGESELLSCHAFT
FUR HAUSTECHNIK MBH

BAUAKUSTIK

+75,86
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Fabrikat: Mitsubishi Fabrikat: Mitsubishi
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FORMAT STATUS INDEX GEZ. PLANDATUM PLOTDATUM
42x84.1 FREIGABE 0 JP 13.01.2023 13.01.2023
PLANNUMMER
EIS2_2 HH HH_HS STG_ 2202 F 0
PLANINHALT MARSTAB
Schema Hochhaus / Gewerk: Kalte ohne
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