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Heizkreis 1
Statische Heizung
Restaurant + Biiro

Leistung 38 kW
55/45°C
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Heizkreis 2
Flachenheizung

Leistung 62 kW
40/30°C
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FuBbodenheizung Wohnbereich

Heizkreis 3
RLT-Restaurant
Zuluft Kiiche
Leistung 30 kW
50/30°C
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DN32

Pufferspeicher Modul
Warmwasserbereitung
Leistung - kW
max 80 °C
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Umwalz - Pumpe @
Fabrikat : Wilo

Typ : Yonos PICO 25/1-4
Durchfluss :1.22 m*h
Foérderhdhe : 2.17 m

Zirkulationspumpe Q
Fabrikat : Wilo

Typ : Yonos MAXO plus 25/0,5-7
Durchfluss :5.29 m*h
Forderhohe : 1.9 m

Umwaélz - Pumpe

Fabrikat

Typ
Durchfluss

6 Umwalz - Pumpe
Fabrikat : Wilo

MAXO plus 40/0,5-12

: Wilo
: Yonos MAXO plus 25/0,5-7 Typ : Yonos
:3.91 m*h Durchfluss : 8.39 m¥h

Foérderhdhe :4.98 m

Umwalz - Pumpe

Fabrikat

Typ
Durchfluss

: Wilo
: Yonos PICO 25/1-4
:1.22 m*/h

Foérderhdhe :2.17 m

Forderhdhe : 8.93 m

@ Dreiwegeventil
kvs-Wert

125 m*h @

Umwaélz - Pumpe

Fabrikat : Wilo

Typ : Yonos PICO plus 25/1-4
Durchfluss :1.31 m3h

Forderhdhe : 0.71 m

Dreiwegeventil
116 m3h

kvs-Wert

@ Fernwarme - Kompaktstation

Einspeisung Heizkreisverteiler

Heizkreisverteiler

Heizkreisverteiler

Fabrikat : Bosch Thermotechnik Fabrikat : Bosch Thermotechnik Fabrikat : Bosch Thermotechnik Fabrikat : Bosch Thermotechnik
Typ LSS TC Typ : LSS externer Heizkreis  Typ : LSS externer Heizkreis  Typ : LSS externer Heizkreis vorgeregelt
Einspeisung : DN40 DN40 DN32 DN32

@ Warmwassermodul g BHKW Systempufferspeicher @ Membran-Druckausdehnungsgefaly ®
Fabrikat : Bosch Thermotechnik Fabrikat : Bosch Fabrikat : Bosch
Typ :LSS-TM Typ : SPF 850 Typ : MAG 100
Leistung : 180 kW Nenninhalt : 850 Liter Volumen :1001

Vordruck 1,5 bar

Membran-Druckausdehnungsgefa}

Fabrikat

Volumen
Vordruck 3,0 bar

STATIK/EneV

Brandschutz

RTW Ingenieurgesellschaft fur Haustechnik GmbH

Bayreuther StraRe 8, D-10787 Berlin

HAUSTECHNIK
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Tel. +49 (0)030 787 75 3-0 mail@rtw-berlin.de INGENIEURGESELLSCHAFT
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FORMAT STATUS INDEX GEZ. PLANDATUM PLOTDATUM
42x100 FREIGABE 0 JP 13.01.2023 13.01.2023
PLANNUMMER
EIS2 3 HH HH HS UG 2401 F 0
PLANINHALT MABSTAB
Schaltschema Hochhaus / Gewerk: Heizung ohne




