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Legende Haustechnik
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: Bosch Thermotechnik
: LSS externer Heizkreis
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Statische Heizung Statische Heizung Warmwasserbereitung
Biro Temperierung Apartment max 80 °C
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Umwalz - Pumpe Umwalz - Pumpe Umwalz - Pumpe @ Fernwarme - Kompaktstation
Fabrikat : Wilo Fabrikat - Wilo Fabrikat : Wilo Einspeisung Heizkreisverteiler Heizkreisverteiler
Typ : Yonos MAXO plus 32/0,5-10 Typ : Yonos MAXO plus 32/0,5-10 Typ : Yonos PICO plus 25/1-4 Fabrikat : Bosch Thermotechnik Fabrikat : Bosch Thermotechnik Fabrikat
Durchfluss :5.43 m%h Durchfluss :6.33 m*h Durchfluss : 1.3 m*h Typ : LSS TC Einspeisung Typ : LSS externer Heizkreis  Typ
Forderhdhe :6.76 m Forderhdhe :4.47 m Forderhéhe : 0.72 m DNG65 DN40 DN65
Zirkulationspumpe @ Warmwassermodul BHKW Systempufferspeicher
Fabrikat : Wilo Fabrikat : Bosch Thermotechnik Fabrikat : Bosch
Typ : Yonos MAXO plus 40/0,5-16 Typ : LSS-TC Modul TWW 80-600 Nenninhalt : 600 Liter
Durchfluss :10.28 m3h Leistung 1120 kW

Forderhohe : 11 m

Fabrikat : Bosch
Typ : MAG 150
Volumen 2150 |

Vordruck 1,5 bar

Membran-Druckausdehnungsgefaly

Fabrikat
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Volumen

Vordruck 2,2 bar
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PLANBEZEICHNUNG LPH GEWERK BAUTEIL PLANART. DEFINITION PLAN NR. ‘ STATUS ‘ INDEX
EIS2 3 _HH _RIE _HS _uUG _ 2401 _F 0
PLANINHALT PHASE
Schaltschema Heizung - Riegel / Boardinghaus ENTWURFSPLANUNG
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RIEGEL / BOARDINGHAUS HOCHHAUS

PROJEKT

Neubau Hochhaus + Riegel
Eiswerderstralle 12

13585 Berlin-Spandau

>

BAUHERR

Covivio Development GmbH

Lietzenburger Stral’e 90
10719 BERLIN

COVIVIO

PLANUNG

Markt 4, 13597 Berlin
Tel. 030 314920 -0
mail@wunderlich-architekten.com

Wunderlich Architekten- und Ingenieurgesellschaft Berlin GmbH

W

WUNDERLICH
ARCHITEKTEN

ARCHITEKT

STATIK/ EneV

Brandschutz

HAUSTECHNIK

RTW Ingenieurgesellschaft fir Haustechnik GmbH

Bayreuther Stral3e 8, D-10787 Berlin
Tel. +49 (0)030 787 75 3-0
Fax: +49 (0)030 787 81 91

mail@rtw-berlin.de
www.rtw-berlin.de

RTW

INGENIEURGESELLSCHAFT
FUR HAUSTECHNIK MBH

BAUAKUSTIK

FORMAT STATUS INDEX GEZ. PLANDATUM PLOTDATUM
42x90 FREIGABE 0 JP 13.01.2023 13.01.2023
PLANNUMMER
EIS2_3 HH_RIE_HS UG_2401_F_0
PLANINHALT MARSTAB
Schaltschema Riegel / Gewerk: Heizung ohne
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