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Neubau Hochhaus + Riegel
Eiswerderstralie 12
13585 Berlin-Spandau
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BAUHERR

10719 BERLIN

Covivio Development GmbH

Lietzenburger StralRe 90

COVIVIO
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Tel. 030 314920 -0
mail@wunderlich-architekten.com

Wunderlich Architekten- und Ingenieurgesellschaft Berlin GmbH
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Brandschutzklappe
Fabrikat: geba
Typ: WFK
LE/DOP Nr.: CPR/WFK/2020/002
Brandschutzklappe
Fabrikat:Wildeboer
Typ: FR 90
Heizkreis: Flur/o1 LE/DOP Nr.: CPR/FR 90/003
Verteiler: ( 3/03
Verteiler (WE 3.1
Fonterra gedmmte la‘lsmmﬁiﬂlNZ/ISPBI&dﬁm
Rohrabstand:
Rohrldnge: 54 1 m
davon Anbindeleitung: 70m
Vers 0.2 1/min
Helzkrels Zimmer 2/01 Helzkrels Bad 2/01 Henzkrens Wohnen, Essen, Kiiche/02 Henzkre:s Wohnen, Essen, Kiiche/01
Verteller (WE 3.1)/06 Verteller (WE 3.1)/07 Verteller (WE 3.1)/08 Verteller (WE 3.1)/10
Base 12-15/ND30-2 PB 15¢1,5 mm Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm Base 12-15/ND30-2 PB 15¢1,5 mm
Rohrabsiund 22.0 c Rohrabstand 11.0 cm Rohrubstand 22.0 ¢cm Rohrabsiund 22.0 cm
Rohritnge: 67.1m Rohrldnge: 483 m Rohrldnge: 83 3 m | Rohrltnge: 940 m
davon Anbindeleitung: 147 m davon Anbindeleitung: 9.8 m davon Anbindeleitung: 2.5 m [davon Anbindeleitung: 7.0m
Ventileinstellung: 0.5 I/min Ventileinstellung: 1.1 1/min Ventileinstell 0.7 |/min | Ventileinstellung: 0.8 I/min
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Grundriss 3.0bergeschoss / Gewerk: Heizung / Liftung / Sanitar 1:100
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