Legende Haustechnik

Trinkwasser kalt
Trinkwasser Zirkulation
Trinkwasser warm
Schmutzwasser
Schmutzwasser Umliftung
Regenwasser

Heizung Vorlauf
Heizung Riicklauf
Abluftleitung
Fortluftleitung
Aufienluftleitung
Zuluftleitung
Kalteleitung Riicklauf
Kalteleitung Vorlauf
Kondensatleitung

Strangregulierventil

Strangabsperrventil

Heizkreisverteiler

v
Y
Py

III@

OO

Heizungsstrang Gewerbe

Heizungsstrang Wohnungen

Sanitarstrang

Regenwasserstrang

—_—

Balkonregenwasser

Liftungsstrang

Zuluftpfeil
Abluftpfeil

Nachstrém- / Uberstréompfeil

I LPH I GEWERK I BAUTEIL

I PLANART.

I DEFINITION I PLAN NR.

I STATUS I INDEX

PLANBEZEICHNUNG
EIS2 3 _HX _HH _GR _04 2007 _F 0
PLANINHALT PHASE
Grundriss 4. Obergeschoss - Hochhaus ENTWURFSPLANUNG
PROJEKT
Neubau Hochhaus + Riegel
Eiswerderstralie 12
I 13585 Berlin-Spandau
!
||
I
I I
I I
o I X
I M
aca L ¥ l—ﬂj}f—ﬁ}v—
RIEGEL / BOARDINGHAUS HOCHHAUS

>

BAUHERR

10719 BERLIN

Covivio Development GmbH

Lietzenburger StralRe 90

COVIVIO

Markt 4, 13597 Berlin
Tel. 030 314920 -0

PLANUNG

mail@wunderlich-architekten.com

Wunderlich Architekten- und Ingenieurgesellschaft Berlin GmbH

W

WUNDERLICH
ARCHITEKTEN

ARCHITEKT

Brandschutzklappe
Fabrikat: geba
Typ: WFK
LE/DOP Nr.: CPR/WFK/2020/002
Brandschutzklappe
Fabrikat:Wildeboer
Typ: FR 90
Heizkreis: Flur/01 LE/DOP Nr.: CPR/FR 90/003
Verteiler: ( \/02
Verteiler (WE 4.1
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onterra Bose 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm onterra Bose 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15¢1,5 mm Fontera Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm
Rohrabstand: 22.0 cm Rohrabstand: 11.0 ecm Rohrabstand: 2.0 cm| |Rohrabstand: 2.0 cm
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