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RLT-Anlage 2 - Küche
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Kälteanlage Penthouse im STG
(für 2 Stk. Innengeräte)
Fabrikat: Mitsubishi
Typ: MXZ-2F53VF3
Abm. BxHxL: 800x285x550
Gewicht: 37 kg
V = 1974 m³/h
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Kälteanlage Penthouse im STG
(für 3 Stk. Innengeräte)
Fabrikat: Mitsubishi
Typ: MXZ-3F68VF3
Abm. BxHxL: 840x330x710
Gewicht: 58 kg
V = 2526 m³/h
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RTW Ingenieurgesellschaft für Haustechnik GmbH

Bayreuther Straße 8, D-10787 Berlin
Tel. +49 (0)030 787 75 3-0           mail@rtw-berlin.de
Fax: +49 (0)030 787 81 91            www.rtw-berlin.de
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Covivio Development GmbH

Lietzenburger Straße 90
10719 BERLIN

FÜR HAUSTECHNIK MBH
INGENIEURGESELLSCHAFT

HOCHHAUS
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Wunderlich Architekten- und Ingenieurgesellschaft Berlin GmbH

Markt 4, 13597 Berlin
Tel. 030 314 920 - 0
mail@wunderlich-architekten.com

A2

Grundriss Dachaufsicht / Gewerk: Lüftung / Sanitär

EIS2_3_HX_HH_GR_DA_2014_F_0

Grundriss Dachaufsicht - Hochhaus

RIEGEL / BOARDINGHAUS

Legende Haustechnik

Trinkwasser kalt
Trinkwasser Zirkulation
Trinkwasser warm
Schmutzwasser
Schmutzwasser Umlüftung_ _ _ _ _

Heizung Vorlauf
Heizung Rücklauf

L1

Heizungsstrang Gewerbe

Sanitärstrang

Lüftungsstrang

Abluftleitung
Fortluftleitung
Außenluftleitung
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Kälteleitung Rücklauf
Kälteleitung Vorlauf

K Kondensatleitung

Regenwasser S1
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H2.1 Heizungsstrang Wohnungen

RegenwasserstrangR1

BalkonregenwasserBRR 1

Ventilator SchalldämpferM Drosselklappe
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