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Überhöhung 2.UG

LH = 3,60

Überhöhung 2.UG

Überhöhung 2.UG
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Decke 25cm
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PN

 16

Entnahmearmatur
PN 16

Noteinspeisung
für Steigeleitung nass
DN 80 ins UG2
mit Brandschutzummantelung
nach DIN 14462

Abluft
600/400

Zuluft
600/400

Fortluft
600/400

Abluft
Ø100

Abluft
Ø250

Abluft
Ø250

Restaurant-Anlage 1
Zuluft = 3300 m³/h
700/300

Restaurant-Anlage 1
Abluft = 3300 m³/h
700/300

Aussenluftansaugung für
Drückbelüftung TRH
700x800mm
V=16.000m³/h

Aussenluftansaugung für
Drückbelüftung FA-Aufzug
700x800mm
V=12.000m³/h

A Brandschutzklappe
Fabrikat: geba
Typ: WFK
LE/DOP Nr.: CPR/WFK/2020/002

A

A

B
B

B

Brandschutzklappe
Fabrikat: Wildeboer
Typ: FK 90
LE/DOP Nr.: CPR/FK 90/003

B

B BA

Fortluftturm
Wohnungslüftung
V=1680m³/h

Anlage 1 - Restaurant
Fortluftturm Ø560
V=3620m³/h

Anlage 1+2
Restaurant + Küche
Ansaugturm Ø800
V=9000m³/h

FLN DN 65

H1.2 S2 S3 H1.4

H1.1 S1

S4

S5

BRR 4

BRR 3

R1 BRR 1

R2 BRR 2

H1.5

H1.3 H2.2

H2.1
VL/RL DN 25

VL/RL DN 20

VL/RL DN 50

VL/RL DN 50VL/RL DN 32 VL/RL DN 20 VL/RL DN 32

VL/RL DN 25

L1

L2

TWW DN 32
TWZ DN 12
TWK DN 25
SW DN 100

TWW DN 15
TWZ DN 12
TWK DN 15
SW DN 90

TWW DN 32
TWZ DN 12
TWK DN 25
SW DN 100

TWW DN 32
TWZ DN 12
TWK DN 25
SW DN 100

TWW DN 25
TWZ DN 12
TWK DN 20
SW DN 90

RW DN 100 RW DN 70

RW DN 100

RW DN 100

RW DN 100 RW DN 70

Schachtabdeckung für
Fettabscheider

Entrauchungsklappe
1000x400x250mm

Entrauchungsklappe
300x1400x250mm
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RTW Ingenieurgesellschaft für Haustechnik GmbH

Bayreuther Straße 8, D-10787 Berlin
Tel. +49 (0)030 787 75 3-0           mail@rtw-berlin.de
Fax: +49 (0)030 787 81 91            www.rtw-berlin.de
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Covivio Development GmbH

Lietzenburger Straße 90
10719 BERLIN

FÜR HAUSTECHNIK MBH
INGENIEURGESELLSCHAFT

HOCHHAUS
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Wunderlich Architekten- und Ingenieurgesellschaft Berlin GmbH

Markt 4, 13597 Berlin
Tel. 030 314 920 - 0
mail@wunderlich-architekten.com

A2

Grundriss 1. Untergeschoss - Tiefgarage / Gewerk: Heizung / Lüftung / Sanitär

EIS2_3_HX_HH_GR_U1_2002_F_0

Grundriss 1. Untergeschoss  - Hochhaus

RIEGEL / BOARDINGHAUS

Legende Haustechnik

Trinkwasser kalt
Trinkwasser Zirkulation
Trinkwasser warm
Schmutzwasser
Schmutzwasser Umlüftung_ _ _

Heizung Vorlauf
Heizung Rücklauf

L1

Heizungsstrang Gewerbe

Sanitärstrang

Lüftungsstrang

Abluftleitung
Fortluftleitung
Außenluftleitung
Zuluftleitung

Zuluftpfeil

Kälteleitung Rücklauf
Kälteleitung Vorlauf

K Kondensatleitung

Regenwasser

Abluftpfeil

Nachström- / Überströmpfeil

Strangregulierventil

Strangabsperrventil

Heizkreisverteiler

S1

H1.1

H2.1 Heizungsstrang Wohnungen

RegenwasserstrangR1

BalkonregenwasserBRR 1
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