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Fabrikat: Wildeboer
Typ: FK 90
LE/DOP Nr.: CPR/FK 90/003
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Einspeiseschrank
für FL trocken
Abm.: 74x74x30cm

Trockene Steigeleitung
DN 80 für die Tiefgarage
UG1 + UG2

Einspeiseschrank
für FL trocken
Abm.: 74x74x30cm

Trockene Steigeleitung
DN80 für die Tiefgarage
UG1 + UG2
mit Brandschutzummantelung nach
DIN 14462
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Typ: TRS 425x125
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