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Brandschutzklappe
Fabrikat: geba

LE/DOP Nr.: CPR/WFK/2020/002

Brandschutzklappe

Fabrikat: Wildeboer

Typ: FK 90
LE/DOP Nr.: CPR/FK 90/003
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Legende Haustechnik

Trinkwasser kalt
Trinkwasser Zirkulation
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Schmutzwasser
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Volumenstromregler

Regulierventil Brandschutzklappe
Thermostatventil Schalldampfer
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