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Grundriss 1. Untergeschoss / Gewerk: Heizung / Lüftung / Sanitär
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Grundriss 1. Untergeschoss - Riegel / Boardinghaus

RIEGEL / BOARDINGHAUS HOCHHAUS

Legende Haustechnik

Trinkwasser kalt
Trinkwasser Zirkulation
Trinkwasser warm
Schmutzwasser
Schmutzwasser Umlüftung_ _ _

Heizung Vorlauf
Heizung Rücklauf

L2

S4

H1.2 Heizungsstrang Gewerbe

Sanitärstrang

Lüftungsstrang

H2.2 Heizungsstrang Apartment

Regenwasser
Regenwasser Notentwässerung

BRR7 Balkonentwässerung

R2 Regenwasserstrang

Abluft
Zuluft
Aussenluft
Fortluft

Feuerlöschleitung trocken

Thermostatisches

Strangabsperrventil

Zirkulations-Regulierventil
Kompensator + Gleitpunkt
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