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Ausführungsplanung
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DN/Pa 1400 x 841

H/B = 841 / 1400 (1.18m²) Allplan 2022

Grundriss Bodenplatte
Riegel Abschnitt 1

Hinweis: Für den Fugendichtungsplan der Weißen Wanne siehe 
Ausführungsplanung RESCON und L + N Tragwerksplanung.
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DN

1 Anpassung gemäß neuen Plänen DN/Pa Pa 19.08.2022

2 BP/Angaben angepasst gemäß Schalplan DN/Pa Pa 25.08.2022

DN/Pa DN3 26.09.2022Kranfundament gemäß Statik angepasst

Sohledämmung-Stärke DN/Pa DN 26.09.2022

DN/Pa4 Aufzugsöffnung gemäß KONE angepasst Pa 02.12.2022

DN/Pa Pa5 TRH A / TRH D gem. Detail angepasst 13.01.2023

Blaue Revisionswolken:
Treppendarstellung gemäß neuem Bodenaufbau angepasst
OKRD/OKFF TRH D angepasst

DN/Pa Pa6 Darstellung TRH A,OKRD OKFF TRH D

22.02.2023

22.02.2023
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