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Umwalz - Pumpe Umwalz - Pumpe Umwalz - Pumpe Umwalz - Pumpe @ Fernwarme - Kompakistation
Fabrikat : Wilo Fabrikat : Wilo Fabrikat : Wilo Fabrikat : Wilo Einspeisung Heizkreisverteiler Heizkreisverteiler Heizkreisverteiler
Typ : Yonos PICO 25/1-4 Typ : Yonos MAXO plus 25/0,5-7 Typ : Yonos MAXO plus 40/0,5-12 Typ : Yonos PICO plus 25/1-4 Fabrikat : Bosch Thermotechnik Fabrikat : Bosch Thermotechnik Fabrikat : Bosch Thermotechnik Fabrikat : Bosch Thermotechnik
Durchfluss :1.22 m?h Durchfluss :3.91 m*h Durchfluss :8.39 m*h Durchfluss :1.31 m*h Typ LSS TC Typ : LSS externer Heizkreis Typ : LSS externer Heizkreis Typ : LSS externer Heizkreis vorgeregelt
Forderhdhe : 217 m Forderhdhe :4.98 m Forderhéhe : 8.93 m Forderhdhe : 0.71 m Einspeisung : DN40 DN40 DN32 DN32
Zirkulationspumpe Umwalz - Pumpe @ Dreiwegeventil @ Dreiwegeventil @ Warmwassermodul @ Warmwassermodul BHKW Systempufferspeicher Membran-Druckausdehnungsgefafy Membran-Druckausdehnungsgefal FORMAT STATUS INDEX GEZ. PLANDATUM PLOTDATUM
Fabrikat : Wilo Fabrikat : Wilo kvs-Wert  : 25 m3¥h kvs-Wert  : 16 m¥h Fabrikat : Bosch Thermotechnik Fabrikat : Bosch Thermotechnik Fabrikat : Bosch Fabrikat : Bosch Fabrikat : Reflex 42x100 FREIGABE A JP 19.04.2023 19.04.2023
Typ : Yonos MAXO plus 25/0,5-7 Typ : Yonos PICO 25/1-4 Typ :LSS-T™M Typ :LSS-TM Typ : SPF 850 Typ : MAG 100 Typ : S 500
Durchfluss  : 5.29 m*h Durchfluss  : 1.22 m*h Leistung ~ : 90 kW Leistung  : 180 kW Nenninhalt : 850 Liter Volumen  :100]1 Volumen  :500]1 PLANNUMMER

EIS2_3 HH_HH_HS_UG_3401_F_A
PLANINHALT

Druckerh6hun MAGSTAB
Schaltschema Hochhaus / Gewerk: Heizung ohne

Forderndhe : 1.9 m Foérderhbhe :2.17 m Vordruck 1,5 bar Vordruck 3,0 bar
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