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Abluft über Lufteinlass
(z.B. Tellerventil DN 100)
Anschluss und Verortung
durch flexible oder starre
Leitung möglich.
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ENTWURFSPLANUNG

Uwe Mende <U.Mende@ziegelei-hebrok.de>

FORMAT

PROJEKT

Neubau Hochhaus + Riegel
Eiswerderstraße 12
13585 Berlin-Spandau
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STATUS INDEX GEZ. PLANDATUM PLOTDATUM
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RTW Ingenieurgesellschaft für Haustechnik GmbH

Bayreuther Straße 8, D-10787 Berlin
Tel. +49 (0)030 787 75 3-0           mail@rtw-berlin.de
Fax: +49 (0)030 787 81 91            www.rtw-berlin.de
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PLANINHALT

PLANNUMMER

PLANINHALT

PLANBEZEICHNUNG
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LPH GEWERK BAUTEIL PLANART. DEFINITION PLAN NR. STATUS INDEX

_F_2505_XX_DT_HH_HX_3EIS2

Covivio Development GmbH

Lietzenburger Straße 90
10719 BERLIN

FÜR HAUSTECHNIK MBH
INGENIEURGESELLSCHAFT

HOCHHAUS
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Wunderlich Architekten- und Ingenieurgesellschaft Berlin GmbH

Markt 4, 13597 Berlin
Tel. 030 314 920 - 0
mail@wunderlich-architekten.com

A3

Detail Anschluss Lufteinlässe / Gewerk: Lüftung

EIS2_3_HX_HH_DT_XX_2505_F_A

Detail Anschluss Lufteinlässe / Schacht S5, Achse G/20

RIEGEL / BOARDINGHAUS
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