Legende Haustechnik
Brandschutzklappe
Fabrikat: geba
Typ: WFK Tri
— Trinkwasser kalt DZ1 / DZ2 i
LE/DOP Nr.: CPR/WFK/2020/002 ) S Heizungsstrang Gewerbe
—-— —-—Trinkwasser Zirkulation DZ1 / DZ2
E’i”.‘:(s‘t*\‘;\‘;ﬁik'ippe —— —— Trinkwasser warm DZ1/ DZ2
abrikat:Wildeboer p
Typ: FR 90 Schmutzwasser Heizungsstrang Wohnungen
: _ LE/DOP Nr.: CPR/FR 90/003 ——————— Schmutzwasser Umliftung
enzkrens’ Zimmer 2/01 o o Re enwasser
Verteller (“% /p&%s 55 Heigzun Vorlauf @ Sanitarstrang
SOR:‘\gpstand %gg cm . g .
d:vq:r‘ﬁ?:l;indeleitung: 17;2rr2 _ - Helzung_ Rucklauf
Ventileinstellung: 0.5 1/min —— Abluftleitung Regenwasserstrang
Hedei: Flur/o1 oo Bad 201 | [Hetvei: Wohnen, Essen, Kichel02 [Heikri: Wohnen, Essen, Kiiche/01 Fortluftleitung
Verteiler (WE 7.1)/02 Verteiler (WE 7.1)/06 Verteler (WE 7.1)/07 Verteiler (WE 7.1)/08 AuBenluftleitung
Fonterra gedammte Zulitungen fir FHE 12/15 P 1505 mn Fonterr Bose 12-15/ND30- PB 15¢1,5 mm Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15¢1,5 mm Fonterra Bose 12-15/ND30-2 PB 15615 mm .
Rohrabstand: 0 cm Rohrabstand: 11.0 cm| |Rohrabstand: 22.0 cm| Rohrabstand: 22.0 cm - Zuluftleltung BRR 1 Balkonregenwasser
Rohridnge: . 542 m Rohrldnge: 49.2 m Rohriinge: 83.4 m |Rohrldnge: 948 m . ) .
davon Anbindeleitung: 7.3m davon Anbindeleitung: 10.5 m | |davon Anbindeleitung: 3.2 m |dovon Anbindeleitung: 78 m Kalte|e|tung Rucklauf
ilei 0.2 I/min Ventileinstellung: 1.1 1/min Ventileinstellung: 0.8 I/min Ventileinst 1.0 I/min Klteleit Vorlauf
altelertung voriau
18 19 20 21 K ——— Kondensatleitung @ Luftungsstrang
SW DN 90 SW DN 90 Strangregulierventil i
I = = VL/RL DN 40 o — Zuluftpfeil
TWW DN 25 TWW DN 15 H
@ TWZ DN 12 @ TWZ DN 12 @ I><| Strangabsperrventil — Abluftpfeil
TWK DN 20 TWK DN 15
) 21,00 1 Heizkreisverteiler . .. . .
Gesamtlinge —,l\—> Nachstrém- / Uberstrompfeil
7,00 7,00 475 2,25
Gebiud P ijnge ) ) ) % ) g g .
- 140 , 95 1,70 1 2,40 155, 75(, 1,200 , 95 |, 1,20 , 95 , |1,20 |, 75 |55 2,40 1 1,80 625, 1,01 ,61° 2 2 2 2
Gebaudedffnung Y2457 ? 245 ? Y2357 245 1 245 7 ? 2,45 ? ) 28 2 % ¢ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Innenraum Rohbau 45? 2‘765 ZSH 3‘80 25# 1 50 ZSH 9]025 455 1 ’795 455 } E E § 2 :5 PLANBEZEICHNUNG LPH GEWERK BAUTEIL PLANART. DEFINITION PLAN NR. STATUS INDEX
8 ® T T =
455 2,74 10y, 3.21 15, 445,10 1,96 [10,, 3,22 20,, [1.90 | 20,, 108 45 227 455 , 179° 45° EE 3 . EIS2 _3 _HX _HH _GR _07 _3010 _F _A
Innenraum Ausbau T 9 T 9T v T T T7 —+ - 8 3
£ £ (0] O
PLANINHALT PHASE
. i Belander h={1,10 Gelander h=1,10 Gelgnder h={1,10 . .
Loe Gelander h=1,10 Gelfinder h=1,10 eancer eander et Gelander h=1,10 o Grundriss 7. Obergeschoss - Hochhaus ENTWURFSPLANUNG
>~ o | —y— e S I E
a1 7 o l 2
- . o ——="3 ﬁ’&@ | —
Heizkreis: Zimmer 1702 3l < % 7 ' I \ 4 < Neubau Hochhaus + Riegel
Vonler,  WE 7.1)/04 - Zimmer I Eiswerderstralie 12
verteiler 1(2 & )ZPB 505 T 15 b ”ﬁ\l - - o Heizkreis: Entrée/01 13585 Berlin-Spandau
Rohrabstan 119 = f F:11,83 m I ‘8 | ﬂ::l x: 5 s i X
ohrldnge: m k 437w P - Verteiler (WE 7.1
davon Anbindeleitung: 21.8m = . P | s > < Fontera geddmmte Zuektungen fiir FHZ 12/15 PB 15x1,5 nln
Ventileinstellung: 1.3 1/min ﬁ e —_—!/ l —E ]&}¥ e A | // (C))g I]:] [ ) g é ol o 8 ﬁ sg::%l:‘sgieu:\d: 25 9 m ||
Heizkreis: Zimmer 1/01 N Tox=) N g I d| s 1,20x1,2 - Loggia (50%) I E Q | ok davon Anbindeleitung: 0.0 m .
Verteiler: oN® < N (d0x 1,20 Bad £ 8 \ i an dis 4 < ieinstellung 0.0 1/min | |
Verteiler (WE 7.1)/03 NS = 3 = 20 IFER Ne. 725 ]—r N ﬂ::l " ©
;mt:mbt I -15/ND30-2 PB 15x1,5 mm o < / . (|7 hE | « Heizkreis: HWR/01 ..
ohrabstan .0 cm [=] < i / Verteiler:
Rohrléinge: 796 m S ‘ B A Lssoss I} Wohnen, Es Verteller (WE 7.1)/01 | |
davon Anbindeleitung: 19.2 m | RWDN100 RWDN70 | N | = geerias T - — - | o RW DN 100 Fontero Bose 12-15/M030-2 P8 15¢15 mm
Ventileinstellung: 1.2 1/min " Fortiuft T VN < ~JF: 41,87 m I Ralrabstand: 220 em I = XX
Edelstahl V2A fettdicht ~ o A . ohrlange: m
R2 | BRR 2 . Abﬁf:‘ioomooen font : E 20°C fl,20x1 ,26 I g - RR L] L L BRR 4 davon Agnbindeleitung: 3.8m | |
N— | mit L90 Ummantelung | u%g Flur \ / |w_ P A N R " ‘L‘—_)Q_ T & F entileinstell 0.1 1/min . '_,'l Rﬂ
e a ; N ﬂ~ - i ViR . = " . e — — . — = — 0 o
e RR Ruchengy FA0700 Mg _ I?ntree 207G B ) Ankleide RF!'OO'—l _o_“g:_“,’\ \r/l:gg::f: Bad 1/01 T ] e —""“*‘—"".ﬁ‘—
- | g0 107 =S 2 ° 20°C . O < N i .
o R Al < < 525,60 m* L2220 ! F415m Cow ] p 533 | @ - e o Mo 15 RIEGEL / BOARDINGHAUS HOCHHAUS
e 2 _ 5@ [ 20 20c_|\| X Zi : 0 -+ Rohrabstand: 11.0 em |
& &e p— I2s ew 1> w1\ | immer [ 5 Rohrlinge: 514 m
N 23S C o orandschuizilappe G o - . . 2 . S < davon Anbindeleitung: 21.7 m
lf_g ‘d/ﬁ fé";g‘;‘:hs"omu"g @ | |, I FA24m N = P Ventileinstellung: 1.1 1/min
o ﬂ\—“ S 2'4"5 — 4 | - 1
ole & E|E 2 enlous o JAvEE T [ il e /- /% s N8 SE Vergtar: Ammer 3601
< — . 58~ g r : - \ i o Vertsil
> S 25| L& chleu 28 seoly N [ | Bad Tl - 1,20x1,20 e o { L1 Verteller (WE 7.1)/09
o 23 T F:421 m? S 53 FRkEE 222 w213 " F g 2C \ : v LTS Frto e - 15/ND30-2 PB 1515 mm 220
SR = Entrauchungsklappe NS S = = r, Mok . ohrabstan cm i
@ (,':5’3 82 o 7000x400x350mm %—:»é:;{ LER N 5 = ! S I\ - | 8’ HD dROhmnE:; st ?gg m Covivio Development GmbH
~ EN e g 53 S|z s & z L - © - TWW DN 20 lavon indeleitung: m
2 e 25 3 o R e A e e e == S5) [Tl |emmoing 06 1/min £l COVIVIO
I T . oo Vs- 12 s ——= | _ . o | o N TWK DN 20 z | Lietzenburger Strafle 90
©f © - T | 1 | Z%38 sl o B B3] T ( 3
NES e g U PPN : — e — S S I — 2|10719 BERLIN
—| — © i ¥ ~ —
o N 0 - T lektrisch | — . - - - -
= . w y BrON =R IR - 117§,§gg?§§| . == @ TWZON 12 \','Z,'fﬁ'.zf Zimmer 1/01 Wounderlich Architekten- und Ingenieurgesellschaft Berlin GmbH
Q. : ¥ 11051
e Tol & " ° N e A = 1] svonos el (T :
.. 4 - a 24°C - 393W 531W - mm A
Verteiler (WE 7.2)/02 > & St P — s b—Bad - | F6%Zm =11 L2 Rohrabstand: 22.0 cm 5 | Markt 4, 13597 Berlin
Fonterr Bose 12-15/A030-2 PB 15¢1,5 mm 1o g< S 1. FW-Aulku Persopénaufz : i s S ) =] < So \ Rohrlinge: 92.7 m Tel. 030 314 920 - 0 WUNDERLICH
Rohrabstand: 11.0c S 32 = 18°x2 WD - Zul 9 s > 4 S m” I 3| 5 < N— davon Anbindeleitung: 213 m 3| e
gzcg:n%i"delem 323: NG e 33| 1% o o2l Sghacht i Schacht i-Li : - 2040mn == L. : i Bl N Ventileinstellung: 0.6 _I/min * | mail@wunderlich-architekten.com ARCHITEKTEN
9 ~ D = " —H -
Ventileinstellung: 9 0.8 I/min T & %}j — 8x1,8m 2,8x1,8m l Ent j = l Zimmer 7 § éto’) Heizkreis: Bad 1/01
N 3 o ntrée f elektrisc! "
\I/Iegk{e:s Entrée/01 |—— RW DN 100 8¢ WALy B PR | F 991 I fggg "M1172’i9§{i'>< | Lk | F:17.26 m? | o Y,:'l:';?.';, (WE 7.2)/10 E
) - - — -9, . N - - Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15, E
1 y:g;-m(vgz gtnqun/ﬁ FHL 12/15 PB 15,5 mn R1 o D%a; ! i E | &3 Rohrabstand: / A 10 em 5
~ 1N ! ~— Rohrldnge: 56.6 m ©
sg::ladl:lsgt:nd 398 :’""" R il l . R.H.OO.J ug_o davon A‘?nbindeleitung: 26.3 m <
= : — o~ 0= _—0— - ilei : i
davon Anbindeleitung: 0.0m == . =) — Flur - -~ RW DN 100 Ventileinstellung: 1.3 |/min
Ventileinstellung: 0.1 I/min Q | | b 20°C ) | © . >
BRR 1 )= ! § F:842m =3 2 BRR 3 i
Hoikrl: Fluro1 2 ] Zimmer | < 2
erteiler: —t— | S . =
Verteiler (1 (WE 72)/m3na 12/15m15x1,s RWDN 7”&; F o ZV F:15.26 m’ ] S - X - " — . Wohnen, Essen,"Kuche | g
Retmabsiandr 20 om v ~ e =S | F: 48,63 m? 1 [ . 2
Rofvnge, 4‘15 zm «~lo 1 K I I . o
avon indeleitung: .0m = - : i
Ventileinstellung: 9 0.2 I/min 2‘:‘ § 4 l I::I] I g agia 250 % = R oW 8
5 | | Zimmer i I:I 3 F: 4,68 m? 2 S| of O 5
Heizkreis: Zimmer 3/01 @ R M & 1 =| oW S
Y/:%{:F (WE 7.2)/04 " o ° \ F12.30 [:I] I I N 5 § MR |
erteiler - 20°C ®Q o
£ LA . | ' = ! | | -
Rohrabstand: 220 ¢ - : : ll | < RTW Ingenieurgesellschaft fiir Haustechnik GmbH
guow'/‘;': "E:I:)indeleitunq ?g g x l | " | £ RT w
I =z
Ventileinstellung: 1.8 1/min o . A1 o . z .
e /mk e L[’Q “L;r; \ ha Ll @ [ _____ 0 @ | Bayreuther Strafe 8, D-10787 Berlin
N 1Nl o [ T y— I I”f,g 2 | Tel. +49 (0)030 787 75 3-0 mail@rtw-berlin.de INGENIEURGESELLSCHAFT
ey 0 oSt L T i , S | £ | Fax: +49 (0)030 787 81 91 www.rtw-berlin.de FUR HAUSTECHNIK MBH
L _ § - .4 - n w -
2 e e Gelander h=1,10 Gelgnder h=1,10 Belander h=1,10 |  Gelandefh=1,10 Gelander h=1,10 Gelander h=1,10 5 < 2 ¥
H
3 3 2
2 o 8 § 45 2,74 1041 3167 204 1 2,51° 104,504 R0 1,41° 410 4,60 20, , 1,08 45 2127 455  , 1,79° 45° X
., £ 5 ] — 9 \§ 9w {"'2 1§ T T L ¢—¢ Innenraum Ausbau 3
2 § % cé ‘é 455{}—+ 6.81° 3 1# 2,12 25# % 8,34 455# % 2,25 Innenraum Rohbau o
8 o © 5 5 A
£E T o3 - 140 , 95 | 1,70 1 2,40 1551 75), 1,20 , o5 , 1,20 , 95 , 120 |, 75 |55, 2,40 1,80 +625+ 1101_(#_615 | Gebiudesffnung
g % % g g T 2457 T 2,45 T T 245 7 T 245 7 T 245 7 T 2,45 %,ég
o 0o 0o £ £ 7,00 7,00 4,75 & > Geb&udespriinge
I 21,00 I Gesamtlinge
[a) m
VL/RL DN 40
HD
| TWW DN 20|
TWZ DN 12
18 1 {conzo 20 21
SW DN 90
FORMAT STATUS INDEX GEZ. PLANDATUM PLOTDATUM
Heizkreis: Zimmer 2/01 \l-/lezklieis: Wohnen, Essen, Kiiche/03 Heizkreis: Wohnen, Essen, Kiiche/02 | Heizkreis: Wohnen, Essen, Kiiche/01
Verteiler: lerteiler: Verteiler: Verteiler:
Vertlenler (WE 7.2)/05 Vertleller (WE 7.2)/06 Verteiler (WE 7.2)/07 Verteiler (WE 7.2)/08 A2 FREIGABE A JP 19.04.2023 19.04.2023
Fonterro Bose 12-15/ND30-2 PB 15¢1,5 mm Fontera Base 12-15/ND30-2 P8 15x1.5 mm Fontera Bose 12-15/ND30-2 PB 1515 mm Fonterr Bose 12-15/ND30-2 PB 15415 nm
so:aubstand %%2 cm ?:aubstand 2725'q cm SOII::‘%bsQund %%g cm SO::'abstand 82% 2 cm PLANNUMMER
ohrlange: m ohrlange: .1m Ol nge: o m ohrlange: m
davon Agnbindeleitung: 95m davon Anblndelettung 5.7 m | |davon Enbindeleitung: 8.9 m |[davon /gnbindeleitung: 14.1m Elsz 3 HX HH GR 07 301 0 F A
lentileinstell 0.6 1/min 0.7 1/min Ventileinstellung: 0.7 |/min |Ventileinstell 0.8 I/min I | _ S L
PLANINHALT
Druckerhéhung MARSTAB
Grundriss 7.0bergeschoss / Gewerk: Heizung / Liiftung / Sanitar 1:100



AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
79.6

AutoCAD SHX Text
1.2 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
19.2

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.1)/03

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
83.6

AutoCAD SHX Text
1.3 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
21.8

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.1)/04

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
69.6

AutoCAD SHX Text
0.5 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
17.2

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.1)/05

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
54.2

AutoCAD SHX Text
0.2 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra gedämmte Zuleitungen für FHZ 12/15 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
7.3

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.1)/02

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
49.2

AutoCAD SHX Text
1.1 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
10.5

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.1)/06

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
83.4

AutoCAD SHX Text
0.8 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.1)/07

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
94.8

AutoCAD SHX Text
1.0 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
7.8

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.1)/08

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
88.8

AutoCAD SHX Text
0.6 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
16.7

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.1)/09

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
51.4

AutoCAD SHX Text
1.1 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
21.7

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.1)/10

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
13.7

AutoCAD SHX Text
0.1 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.1)/01

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
25.9

AutoCAD SHX Text
0.0 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra gedämmte Zuleitungen für FHZ 12/15 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.1)/11

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
92.7

AutoCAD SHX Text
0.6 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
21.3

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.2)/09

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
56.6

AutoCAD SHX Text
1.3 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
26.3

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.2)/10

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
36.0

AutoCAD SHX Text
0.8 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
4.3

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.2)/02

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
39.9

AutoCAD SHX Text
0.1 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra gedämmte Zuleitungen für FHZ 12/15 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.2)/01

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
62.6

AutoCAD SHX Text
0.6 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
9.5

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.2)/05

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
75.1

AutoCAD SHX Text
0.7 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.2)/06

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
77.5

AutoCAD SHX Text
0.7 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
8.9

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.2)/07

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
82.4

AutoCAD SHX Text
0.8 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
14.1

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.2)/08

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
41.2

AutoCAD SHX Text
0.2 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra gedämmte Zuleitungen für FHZ 12/15 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.2)/03

AutoCAD SHX Text
Heizkreis:

AutoCAD SHX Text
Ventileinstellung:

AutoCAD SHX Text
Rohrlänge:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
cm

AutoCAD SHX Text
Rohrabstand:

AutoCAD SHX Text
Verteiler:

AutoCAD SHX Text
davon Anbindeleitung:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
22.0

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
1.8 l/min

AutoCAD SHX Text
Fonterra Base 12-15/ND30-2 PB 15x1,5 mm

AutoCAD SHX Text
18.6

AutoCAD SHX Text
Verteiler (WE 7.2)/04


	Pläne und Ansichten
	230419_EIS2_3_HX_HH_GR_07_3010_F_A-EIS2_3_HX_HH_GR_07_3010_F_A


