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Anschluss an Rigole:
Leitungsführung im Gelände
und Ausführung aus dem
Gebäude noch nicht geklärt!
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Die Garagenverordnung fordert unter Unterzügen, Lüftungsleitungen, sonstigen
Bauteilen und Einrichtungen eine lichte Höhe von mindestens 2m.
Für die Installationen unter der Decke, welche maßgeblich die Durchfahrtshöhe
einschränken, könnte auch eine zusätzliche Installationsebene geplant werden.
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Covivio Development GmbH

Lietzenburger Straße 90
10719 BERLIN
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Wunderlich Architekten- und Ingenieurgesellschaft Berlin GmbH

Markt 4, 13597 Berlin
Tel. 030 314 920 - 0
mail@wunderlich-architekten.com

42x130

Grundriss 1. Untergeschoss / Gewerk: Heizung / Lüftung / Sanitär

EIS2_3_HX_RIE_GR_UG1_2002_F_A

Grundriss 1. Untergeschoss - Riegel / Boardinghaus

RIEGEL / BOARDINGHAUS HOCHHAUS

Legende Haustechnik

Trinkwasser kalt
Trinkwasser Zirkulation
Trinkwasser warm
Schmutzwasser
Schmutzwasser Umlüftung_ _ _

Heizung Vorlauf
Heizung Rücklauf

L2

S4

H1.2 Heizungsstrang Gewerbe

Sanitärstrang

Lüftungsstrang

H2.2 Heizungsstrang Apartment

Regenwasser
Regenwasser Notentwässerung

BRR7 Balkonentwässerung

R2 Regenwasserstrang

Abluft
Zuluft
Aussenluft
Fortluft

Feuerlöschleitung trocken

Thermostatisches

Strangabsperrventil

Zirkulations-RegulierventilKompensator + Gleitpunkt
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