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Wand Stahlbeton tragend
Wand Mauerwerk tragend
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Wand Trockenbau
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Fußbodendurchbruch
Wanddurchbruch
Regenrohr
Dunstrohr
Wasser
Abwasser
Heizkörper
Handtuchheizkörper
Elektrozähler
Elektrounterverteil.
Steckdosen
Internet- u. Telefonanschluss
Gaszähler
Gas
verdeckte Kanten
verdeckte Kanten oberhalb
AchsenB

Nr. Änderung gez. Datumbearb.

Maße ablesen, n i c h t  abgreifen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung
mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Innentürhöhen 
beziehen sich auf OKF.

Einfachfenster
Kunststofffenster
Aluminiumfenster
Isolierverglasung
Dachflächenfenster
Lichtkuppel
Oberlicht
Rolladenkasten
Fensternische
Brüstungshöhe über OKFF
Stichhöhe
lichte Höhe
Oberkante
Unterkante
Vorderkante
Rohdecke
Fertigfußboden
abgehängte Decke
OK Rohbau
OKFF 
Absturzsicherung
Tür
Notausgang
Feuerhemmende Tür
Hochfeuerhemmende Tür
Feuerbeständige Tür
dichtschließend
dicht und selbstschließend
rauchdicht u. selbstschließend 
nach DIN 18095
Tür im Betrieb offen 
Handfeuerlöscher, tragbar
Steigleitg. trocken, Entnahme
Steigleitg. trocken, Einspeisung
barrierefreie Wohnung

± 0.00 = + 36.00m ü. NHN
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Eiswerder 12

Notentwässerung
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Einspeiseschrank
für FL trocken

Abm.: 74x74x30cm
Unterkonstruktion in
Pläne einzutragen

nach örtlicher Abstimmung
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Boden: (T22) nach Bemusterung

Aussenluftansaug für Druckbelüftung
1 Stk Wetterschutzgitter
800x1600mm
V = 28.000m³/h
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Windgang
EIS2_5_AR_RIE_DT_FA_6228 Eingang Büro 2, Büro 4

und Boarding House
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00 BD H 250/200

Bohrung S ⌀165 cm
zum U1WD S ⌀220

Höhenangabe durch 
TGA LP5 festzulegen

BD/DD H 250/200

Anschlüsse P-R Fa. Stütze
EIS2_5_AR_RIE_DT_FE_6811-6813

Anschlüsse P-R Fa. Stütze
EIS2_5_AR_RIE_DT_FE_6811-6813

A= 6.47 m²
U= 12.60 m
LH= 3.08 m

Windfang

1.20 1.202.30

Aufenthalt & TB 2

U= 20.29 m
LH= 2.85 m

A= 26.09 m²

1.91 25
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LH= 2.85 m

A= 25.64 m²
Büro 2.4

U= 20.29 m
LH= 2.85 m

A= 26.09 m²
Büro 2.3

U= 21.34 m
LH= 2.85 m

A= 25.88 m²

Unterkonstruktion in
Pläne einzutragen
nach örtlicher Abstimmung
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Einspeiseschrank 
für FL trocken
Abm.: 74x74x30cm

Bürosystemtrennwand
raumhoch, erf.R'

w
 > 45 dB n. Schallschutznachweis

Über Glaswand/Tür mit Oberblende.
z.B Lindner Life Contour 126 oglw.

Bürosystemtrennwand
raumhoch, erf.R'

w
 > 45 dB n. Schallschutznachweis

Über Glaswand/Tür mit Oberblende.
z.B Lindner Life Contour 126 oglw.

Bürosystemtrennwand
raumhoch, erf.R'

w
 > 45 dB n. Schallschutznachweis

Über Glaswand/Tür mit Oberblende.
z.B Lindner Life Contour 126 oglw.

Bürosystemtrennwand
raumhoch, erf.R'

w
 > 45 dB n. Schallschutznachweis

Über Glaswand/Tür mit Oberblende.
z.B Lindner Life Contour 126 oglw.

Bürosystemtrennwand
raumhoch, erf.R'

w
 > 45 dB n. Schallschutznachweis

Über Glaswand/Tür mit Oberblende.
z.B Lindner Life Contour 126 oglw.

Konvektor h=30cm

Boden: (T18) nach Bemusterung

BRH 0.00

LS -1.UG (ca. 1.53m²)
min. 72% freier Lüftungsquerschnitt

Lichtschächte
EIS2_5_AR_RIE_DT_UG1_6902

Festverglasung h=1.00m ab OKFF

Büro 1.10

U= 20.14 m
LH= 2.85 m

A= 25.69 m²A= 25.61 m²
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Ausführungsplanung

Ansicht West Riegel 
Abschnitt 2 

1 DN/Pa Pa 28.09.2023komplette Bearbeitung

1100 x 1500

H/B = 1100 / 1500 (1.65m²) Allplan 2022

WP2

Hinweis:
Die Blechhöhe ist von den Loggia Details zu übernehmen
Dämmstärke Ansicht Riegel West Abs.2
EIS2_5_AR_RIE_DT_W-2_6205

DN/Pa Pa2 OL Verbinder, Darstellung angepasst 13.12.2023

DN/Pa Pa3 Notwentwässerung Höhe

18.01.2024

18.01.2024

240118_EIS2_5_AR_RIE_AN_W-2_5314_P_3

Blaue Revisionswolken:
- Notentwässerung Höhe angepasst
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