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PROJEKT
133 Brandenburgische Straße 73
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Alle Masse sind vom Auftragnehmer vor der Ausfuehrung 
eigenverantwortlich zu pruefen. Massunstimmigkeiten sind 
sofort mit der Bauleitung zu klaeren. Die Planungen der 
Fachingenieure und Sonderfachleute sind zu beachten. 
Widersprueche zwischen den Plaenen des Architekten und den 
Plaenen der Fachingenieure sind vor Ausfuehrungsbeginn mit 
der Bauleitung zu klaeren. Firmenzeichnungen gelten nur mit 
dem Freigabevermerk der Architekten. Die 
Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberuehrt. 
Bedenken zur Ausfuehrung sind der Bauleitung rechtzeitig 
mitzuteilen.
Alle Oeffnungsmasse und Bruestungshoehen sind 
Rohbaumasse bezogen auf OK FF soweit nicht anders im Plan 
vermerkt.

Copyright by RIMPAU BAUER DERVEAUX Partnerschaft von 
Architekten mbB

VORABZUG

Dachaufbau siehe DT_01.02

≥ 
30

Abdeckprofil
nicht brennbar

6
10

unverklebte Zone

≥ 
15

Befestigungsprofil

Z-Feuchtigkeitssperre

Bekleidung nicht brennbar

Abdichtung mech. befestigt

10

Wärmedämmung
nicht brennbar

Stahlbetonverstärkung n.Ang. Statik

≥ 4
≥ 3

Plattenwerkstoff nicht brennbar
z. B. Zementbauplatte 2 x 12,5 mm

Dachaufbau siehe DT_01.01

≥ 
30

Plattenwerkstoff nicht brennbar
z. B. Zementbauplatte 2 x 12,5 mm

Abdeckprofil
nicht brennbar

6
≥ 

10

≥ 4

≥ 
15

Befestigungsprofil

Z-Feuchtigkeitssperre

Bekleidung nicht brennbar

Abdichtung mech. befestigt

≥ 3

10

Wärmedämmung
nicht brennbar

Stahlbetonverstärkung n.Ang. Statik

Brandwandabschluss Flachdach
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Brandwandabschluss Steildach
1:1002
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